
A=48.00m²

A=30.81m²

A=31.53m²

REFEITÓRIO

COZINHA SALA DOS 
BIBLIOTECA

PROFESSORES

LAV.
PROF.

WC
PNE.

WC
FEMEN.

WC
MASCUL.

SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA SALA DE AULA 

SECRETÁRIA

A=18.00m²

SALA COMPUTADOR

SALA DE AULA 

QLF-01

QLF-02

QGBT-01

21.000 Btu/h
UE-01

11

Split -01
2F+T/220V/60Hz

21kBTU'S

21.000 Btu/h
UE-02

12

Split -02
2F+T/220V/60Hz

21kBTU'S

21.000 Btu/h
UE-03

13

Split -03
2F+T/220V/60Hz

21kBTU'S

21.000 Btu/h
UE-04

14

Split -04
2F+T/220V/60Hz

21kBTU'S

21.000 Btu/h
UE-05

15

Split -05
2F+T/220V/60Hz

21kBTU'S

21.000 Btu/h
UE-06

16

Split -06
2F+T/220V/60Hz

21kBTU'S

21.000 Btu/h
UE-07

17

Split -07
2F+T/220V/60Hz

21kBTU'S

21.000 Btu/h
UE-08

18

Split -08
2F+T/220V/60Hz

21kBTU'S

18.000 Btu/h
UE-09

19

Split -09
2F+T/220V/60Hz

18kBTU'S

21.000 Btu/h
UE-10

20

Split -10
2F+T/220V/60Hz

21kBTU'S

Cx.60x60cm

21

Split -11
2F+T/220V/60Hz

9kBTU'S 22

Split -12
2F+T/220V/60Hz

21kBTU'S 23

Split -13
2F+T/220V/60Hz

21kBTU'S

Cx.40cmx40cm

11#4,0 11

12

#4,0

#4,0

11

12

#4,0

#4,0

13#4,0

11

12

#4,0

#4,0

13#4,0

14#4,0

11

12

#4,0

#4,0

13#4,0

14#4,0

15#4,0

11

12

#4,0

#4,0

13#4,0

14#4,0

15#4,0

16#4,0

20#4,019

20

#4,0

#4,0

18

19

#4,0

#4,0

20#4,0

17

18

#4,0

#4,0

19#4,0

20#4,0

Cx.40cmx40cm

23#4,022

23

#4,0

#4,0

21

22

#4,0

#4,0

23#4,0

11

#4,0

12

#4,0

13

#4,0

14

#4,0

15

#4,0

16

#4,0

17

#4,0

18

#4,0

19

#4,0

20

#4,0

21

#4,0

22

#4,0

23

#4,0

Split -14
2F+T/220V/60Hz
18kBTU'S

30.000 Btu/h
U

E-15

Split -15
2F+T/220V/60Hz
30kBTU'S

30.000 Btu/h
U

E-16

Split -16
2F+T/220V/60Hz
30kBTU'S

24#4,0

26#4,0

26

#4,0

25

#4,0

24

#4,0

24

25

25

21.000 Btu/h
UE-13

21.000 Btu/h
UE-12

9.000 Btu/h
UE-11

30.000 Btu/h
U

E-14

QLF-02

3x#16(16)+T16mm2-1kV
PVC 2"

SUBESTAÇÃO
TRAFO 3Ø-75KVA
13.800V-220/127V

MALHA DE ATERRAMENTOMALHA DE ATERRAMENTO
#50mm² #50mm²

Ø 1" 2 x Ø 1" Ø 1"2 x Ø 1"2 x Ø 1" 2 x Ø 1"

Ø
 1

"

Cx.40cmx40cm

4 
x 

Ø
 1

.1
/4

"

SECRETÁRIA

DEPÓSITO

QGBT

3x#35(25)-1KV
PVC 2"

LEGENDA: NOTAS: 

FIAÇÃO(FASE, NEUTRO, RETORNO E TERRA)

ELETRODUTO DE PVC PELO PISO.

ELETRODUTO DE PVC PELO FORRO, PAREDE OU LAJE.

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS.

ELETRODUTO QUE DESCE

ELETRODUTO QUE SOBE

CAIXA DE PASSAGEM NO TETO, 20x20cm.

CO-AUTOR:

REFERÊNCIA:

AUTOR DO PROJ:

ASSUNTO:

PROPRIETÁRIO:
INSTALAÇÃO ELÉTRICA

1:100 Mar/22
ESCALA:EXECUÇÃO: DATA:  ELE-02/02

91-98458-0844
Engº. Igor Ricardo A Amin

PROJETO ELÉTRICO - E.M.E.F PRAXEDES RIBEIRO

Prefeitura Municipal de Mãe do Rio

ENGª IGOR RICARDO A AMIN - CREA: 1520250363

ENDEREÇO:

AR CONDICIONADO E ALIMENTADOR

- TOMADAS NÃO ESPECIFICADAS SÃO DE 100W

- FIAÇÃO DE RETORNO SERÁ DE #1.5 mm2

- FIAÇÃO PARA TOMADAS DE 100W CABO #2.5mm2

  NEUTRO- AZUL CLARO         RETORNO- BRANCO       PE(TERRA)- VERDE

  A- VERMELHO       B- CINZA         C- PRETO

- CONDUTORES PE (TERRA) DE COBRE NÚ

- CONDUTORES SUBTERRÂNEOS DEVEM TER ISOLAMENTO PARA 1 kV

- CORES PARA CONDUTORES:

- ELETRODUTOS PARA TOMADAS DE 100W Ø 3/4' 

- ELETRODUTOS SUBTERRÂNEOS DEVEM SER ENVELOPADOS EM CONCRETO

- QUANDO NÃO COTADOS CABOS DE ELETRECIDADE # 2,5mm2 / ELETRODUTOS Ø 3/4"

CAIXA DE ALVENARIA INSTALADA NO PICO COM ESPECIFICAÇÃO NA PROJETO

EVAPORADOR DE AR CONDICIONADO SPLIT'S

CONDENSADOR DE AR CONDICIONADO SPLIT'S

PONTO DE ARCONDICIONADO SPLINTE EM CAIXA 4x4"

UNIDADE
EXTERNA 10cm

CABO PP

GANCHO P/
ELETROCALHA (PARA SISTEMA ELÉTRICO)

ELETROCALHA METÁLICA 50x50x3000mm

VERGALHÃO
METÁLICO

SEGUE A LAJE

GANCHO P/
ELETROCALHA

VERGALHÃO
METÁLICO

SEGUE A LAJE

SUPORTE FIXADO
NA PAREDE OU CONCRETO

 ACIMA DE 3,0m

SPLIT

IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS NAS PLACAS DE TOMADAS E POLARIDADE DAS TOMADAS

CAIXA DE  ATERRAMENTO DET-01

Nº#A ICCCOS Ø
AMP

V W A B

QGBT-N-01 - QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO NORMAL

013P-70A 5KA0,92 16
VDESCRIÇÃO

QLF-01

122P-20A 5KA0,92 4,0

220

220

6547 15,02 19,99 16,54 

TOTAL GERAL 121,01 128,07 42.354 220 125,14 

AR SPLIT 21.000 BTU'S 

023P-70A 5KA0,92 16 220 9471 29,39 25,46 28,41 QLF-02
112P-20A 5KA0,92 4,0 220 2173 9,88 9,88 AR SPLIT 21.000 BTU'S 

150A

3F+N+T,220/127 V - 200A

40kA

A

DPS

VEM DA 
SUBESTAÇÃO
75 KVA

2173 9,88 9,88 

3x#35(25)+T25mm2-1KV

AR SPLIT 21.000 BTU'S 
AR SPLIT 21.000 BTU'S 
AR SPLIT 21.000 BTU'S 
AR SPLIT 21.000 BTU'S 
AR SPLIT 21.000 BTU'S 
AR SPLIT 21.000 BTU'S 
AR SPLIT 18.000 BTU'S 
AR SPLIT 21.000 BTU'S 
AR SPLIT 9.000 BTU'S 

132P-20A 5KA0,92 4,0
142P-20A 5KA0,92 4,0
152P-20A 5KA0,92 4,0
162P-20A 5KA0,92 4,0
172P-20A 5KA0,92 4,0
182P-20A 5KA0,92 4,0
192P-16A 5KA0,92 4,0
202P-20A 5KA0,92 4,0
212P-16A 5KA0,92 4,0
222P-20A 5KA0,92 4,0
232P-20A 5KA0,92 4,0

2P-20A 5KA0,92 4,0

220 2173 9,88 9,88 
220 2173 9,88 9,88 
220 2173 9,88 9,88 
220 2173 9,88 9,88 
220 2173 9,88 
220 2173 9,88 
220 1640 7,45 7,45 
220 2173 9,88 9,88 
220 793 3,60 

9,88 
9,88 

AR SPLIT 21.000 BTU'S 
AR SPLIT 21.000 BTU'S 220 2173 

220 2173 

3,60 
9,88 9,88 

9,88 9,88 
RESERVA

CAIXA PARA ATERRAMENTO COM HASTE DE COBRE Ø 5/8" X 3000MM

43
0

430

40
0

40
0

400

ALÇAS

DISPOSITIVO P/ LACRE
Ø3"

LACRE

FERRAGEM

SEIXO

CORTE A-A

A

DET. "A"

TAMPA DE CONCRETO
OBS:

COTAS EM MM

A

FERRAGEM

CAIXA ESTIVER FECHADA
NÍNEL DO SOLO QUANDO A

VER DET. "A"

50 50 50

50
30
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